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AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 731482/25/GDY
Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
MIEJSKIE WODOCIAGI | OCZYSZCZALNIA SP. Z O.0. Opis probki: WODA UZDATNIONA
MICKIEWICZA 28/30 Data pobrania: 23 09 2025
86-300 GRUDZIADZ Prébka nr: 7900
Godz. pobrania: 07:30
Stan probki bez zastrzezen
Data przyjecia probki 23.09.2025 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 24.09.2025
Data zakoriczenia badan 03.10.2025
Probka odebrana od Zleceniodawcy
Data sprawozdania z badan 03.10.2025
;‘:::gg badania Jednostka Wynik Kryterium S;zi:é':zzgiie
* FE’E"%T?IE’;“CV@?S?.;Q; 20.10.2014 ug/l <0,05(0,05£0,02) <010 Zgodny
* Qlézlggnv:;?dj)IZ)zz)dn.25.06.2020 Hg/ <0,05(0,05+0,02) 0,10 Zgodny
* Pestycydy chloroorganiczne 2
PN-EN ISO 6468:2002
Aldryna pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,030 Zgodny
alfa - HCH pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
beta - HCH pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
cis-Chlordan ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
delta - HCH ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
Dieldryna ug/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,030 Zgodny
Endryna ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
gamma - HCH ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
HCB pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Izodryna ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDD pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDE ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDT ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDD ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDE ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Suma pestycydow chloroorganicznych z obliczen ug/l < 0,050 (0,050 £ 0,020) <0,50 Zgodny
trans-Chlordan pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Heptachlor ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,030 Zgodny
Epoksyd heptachloru ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,030 Zgodny
Strona 1/2

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



PCA
N

HAMILTON FOSFA (Cafta) jon [
INTERNATIONAL ¥ APPROVED | %

Ny, %
>

BADANIA

ANALYST

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 731482/25/GDY

* Liczba Clostridium perfringens (tgcznie z
przetrwalnikami) w 100 ml " 2 jtk/100 ml 0 0 Zgodny
PN-EN ISO 14189:2016-10

* Lotne zwigzki organiczne "2
PN-EN ISO 15680:2008

1,2-Dichloroetan (EDC) ug/l <1,0(1,0+0,4) <30 Zgodny
Benzen ug/l <0,5(0,5+0,2) <1,0 Zgodny
Chlorek winylu (CV) pg/l <0,2(0,2%0,1) <0,5 Zgodny
* Cyjanki wolne i zwigzane "2

PB-129 wyd. | z dn. 15.06.2011 ug/ <5(5¢1) =50 Zgodny
* i )3)

# Chloraminy '~ mg/ 0,02 £ 0,01 <05 Zgodny

PN-EN ISO 7393-2:2018-04

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).

2 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
11/2024/NS.9040.3.2024 z dn. 05.12.2024 r.).

%) Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicg oznaczania iloSciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

Badanie: Chloraminy wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 213

Autoryzowat:

ID: 106, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

ID: 186, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

ID: 445, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

ID: 660, Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspotpracy z Laboratoriami

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanych i badanych prébek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnos¢ rozszerzona, oszacowana dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci
95% oraz nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasadg prostej akceptaciji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jezeli
w kolumnie ,wynik” przedstawiono zapis w postaci ,<” lub ,>” oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gérng granicg zakresu pomiarowego metody. Jesli dla takiego rezultatu badania podana jest
rozszerzona niepewno$¢ pomiaru, to dotyczy ona wytacznie odpowiednio dolnej lub goérnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera si¢ na rezultacie badania, w kolumnie ,stwierdzenie
zgodno$ci” przedstawia opinig i interpretacje. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialno$¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. jest ograniczona
wylacznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcéw, zewnetrznych dostawcow ustug i inne strony
trzecie. Wigcej informacii znajduje si¢ w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie
www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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