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POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJ!

©

BADANIA

AB 680

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne

86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913  e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 7632/2026 z dnia 2026-09-22

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE KWIDZYN

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis:

. Badana probka: Woda

. Zlecenie nr:
. Kod probki:

0o N o O b~ W

. Probki pobrane przez:

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPORTOWA 29, 82-500 KWIDZYN

WODOCIAG SPORTOWA, URZAD GMINY, UL. GRUDZIADZKA 30,

PIWNICA

. Data rozpoczecia badania/data zakonczenia badan:

3454/9/2026
7632/WB/09/2026

. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2026-09-16 godz. 06:40 / 2026-09-16 godz. 10:20
2026-09-16 / 2026-09-22

Pracownik Laboratorium, Tomasz Rochon zgodnie z Planem Pobierania Probek

z dnia 04.09.2026, PN-1SO 5667-5:2017-10 (A),

PN-EN ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt.4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: ~ 161/9/2026
. Status
.. Jedn. Wynik / Rezultat Warto$¢
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Zakres metody meia:jy z Izlir:c;)ewns;gia%’ paramzzr;sccznaz’ me}gody
Data i godzina badania
Akceptowalny przez A
1 Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 1-2 2020%%%'18 kﬁiﬁ?j‘;‘;j’:\;‘yﬁz
zmian
<1
Data i godzina badania
Liczb h 20260917 Akceptowalny przez A
iczba progowa zapachu . -09- k tow i b
2 (TON) PN-EN 1622:2006 1-2 06:30 22;‘1';\5{';;&;;2
zmian
<1
PN-EN 1SO 7887:2012 e | A
- . konsumentéw i be;
3 Barwa 0.7+Ap1:2015-06 5-50 mg/I Pt 10+5 nicpurawidmv\vvyChz
zmian
Akceptowalna przez A
4 | Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,10-40 NTU 0,37+ 0,05 P
zmian
: . ~ 7,8+0,1 y A
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 3,0-10,0 W temp 20,1 °C 6,5-9,5
. . PN-1SO A
6 Zelazo ogodlne 6332:2001+Ap1:2016-06 10-10000 ng/l 160 +20 200
o . 909 + 32 A
7 Przewodnos¢ el. wi. PN-EN 27888:1999 5-5000 uS/cm W temp 25,0 °C 2500
8 Jon amonowy PN-1SO 7150-1:2002 0,06-12,9 mgl/l <0,06 (0,06 + 0,01) 0,50 A
Autoryzuje: Anna Wolska
f ,, Status
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Zakres metody Je_dn. Wy'nlk/ Re%ulltalf Wartos¢ 2 | metody
miary Z niepewnoscig parametryczna 3
1 Bor PN-EN ISO 17294-2:2024-04 0,08-4,0 mg/l 0,74 £ 0,12 15* A
Autoryzuje: Anna Wolska
Objasnienia:

Dolna warto$¢ zakresu metody jest jednocze$nie granica oznaczalno$ci wyznaczong eksperymentalnie z akceptowalna doktadnoscia i precyzja w Laboratorium Centralnym
(nie dotyczy pH, przewodnosci, liczby progowej smaku/zapachu).

Znak ponizej ,,<” lub powyzej ,,>” przed warto$cia liczbowa oznacza rezultat.
Wartos$¢ liczbowa poprzedzona znakiem ,,<” oznacza dolng granic¢ zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego
wyznaczong eksperymentalnie z akceptowalna doktadnos$cia i precyzja w Laboratorium Centralnym (nie dotyczy liczby progowej smaku/zapachu).

PL-PO-02/F-04

Wydanie 08 z dnia 07.09.2026r
OSTATNIA AKTUALIZACJA/WERYFIKACJA METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM CENTRALNYM 07.09.2026

Strona 1/2




Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913  e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 7632/2026 z dnia 2026-09-22

!/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujace etap analityczny wraz z pobraniem
probki, gdy probka zastata pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawcg lub Pracownika
MWiO. Dla rezultatu podawana jest informacja o niepewnosci odpowiadajacej dolnej/gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
2/ Wartos$¢ parametryczna- wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748/2026)
W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
3/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego przy liczbie oceniajacych min.3 osoby;
temperatura w pomieszczeniu badan: (23+2)°C, temperatura probki: (23+2)°C; zgodnos¢ oceny min. 66 %; Czas przechowywania probki przed badaniami <72h;
Opis zrodia wody odniesienia: zrodlana woda butelkowana; probki wody chlorowanej przed badaniami poddane sa odchlorowaniu wg PN-EN 1622:2006 Aneks A;
Wyjasnienie do wynikow:
Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: zapach/smak akceptowalny i bez nieprawidtowych zmian.
Wszelkie zapisy z badan do wgladu w laboratorium.
Badanie Barwy w przypadku wystgpowania w probce czynnikow przeszkadzajacych ( metno$¢ > 1 NTU ) wykonywane jest po uprzednim jej przesaczeniu przy uzyciu filtra 0,45 pm.
*-Warto$¢ parametryczna wynoszaca 2,4mg/l jest stosowana, gdy dominujacym zrodlem wody w danym systemie zaopatrzenia jest woda odsalana lub w regionach, w ktorych warunki
geologiczne moga powodowaé wysoka zawarto$¢ boru w wodach podziemnych.

- 1 : . f 2 Wartos$¢ Status
Lp Badany parametr/wskaznik Metoda badawcza Jednostka® | Wynik z niepewnos$cia parametryczna® | metody
1 | Enterokoki [paciorkowce katowe] (metoda | o £ 150 7899-2:2004 | jtk/100mI 0 0 AR

filtracji membranowej)
Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1: .
2 membranowej) 2014-12+A1:2017-04 | Jk/200mI 0 0 AR
Bakterie grupy coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308- .
3 membranowej) 1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100m| 0 0 AR
Ogolna liczba mikroorganizmow Bez
4 | wtemp.22 st.C (metoda ptytkowa, posiew | PN-EN ISO 6222:2004 jtk/Aml 5<3:9> nieprawidlowych AR
wglebny) zmian 5/

Autoryzuje: Dorota Kicerman
Objasnienia:
Enterokoki [paciorkowce kalowe]= Enterokoki jelitowe
Granica wykrywalnosci dla parametru: Ogélna liczba mikroorganizméw w temp.22 st.C wynosi 1 jtk/Iml.
Granica wykrywalnosci dla parametrow: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki wynosi 1 jtk/100ml.

! liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
2| dla wyniku ,,0” i wyniku poza granica metody badawczej laboratorium nie podaje niepewno$ci, w pozostatych przypadkach podana warto$¢ niepewnosci stanowi
niepewno$¢ rozszerzong przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 i prawdopodobienstwie okoto 95% wyznaczona na podstawie normy PN-1SO 29201:2022-02. Niepewno$¢
wyniku badania obejmuje niepewno$¢ operacyjng i niepewno$¢ rozktadu metody badawczej, nie dotyczy niepewnos$ci pobrania probki.
3 Warto§¢ parametryczna — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
poz. 748/2026);
4/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spetnia wymagania normy PN-EN 1SO/IEC 17025:2018-02;
R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
5/ zaleca sig, aby Ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,
200 jtk/Iml w kranie konsumenta

Laboratorium moze wykonywa¢ badania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi - zgodnie z Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. 0 zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. poz. 605/2026).

Laboratorium widnieje na liscie ewidencji laboratoriéw wykonujgcych badania wody prowadzonej przez Glowny Inspektorat Sanitarny ( Laboratorium Centralne —
Numer ewidencyjny: Z/KP/000002 )

Badania mikrobiologiczne wody (oznakowane ,,R") sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748/2026).

Oswiadczenie:
1. Laboratorium zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci informacji dotyczacych Klienta (za wyjatkiem sytuacji wskazanych w przep isach prawa-
Ustawa poz. 605/2026 Art.37ag. ust 4).
2 Wiyniki prac dotycza wylacznie otrzymanych i badanych probek (dostarcza Zleceniodawca/Pracownik MWiO/kurier) lub pobieranych i badanych (dostarcza Probobiorca Laboratorium)
3. Zawarte w Sprawozdaniu badania wykonywane sa w stalej siedzibie Laboratorium, poza realizowanymi w siedzibie Klienta lub poza lokalizacja Laboratorium,
ktore sa oznakowane jako (pomiar w terenie).

4. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

5. Klient ma prawo zlozenia skargi zgodnie z Procedurg Ogélng PL-PO-03.

6. Informacje pozyskane od Klienta: cel badania, miejsce/punkt pobrania, opis probki.

7. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg/Pracownika MWiO/kuriera, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek,
etapy te majg wplyw na miarodajnos¢ wynikow badan, a wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki.

8.

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce/Pracownika MWiO, kuriera Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu/daty/godziny pobrania probki

na podstawie informacji uzyskanych od Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$¢ tego opisu. Informacje te moga wptywac¢ na wazno$¢

wyniku.

9. Laboratorium jest odpowiedzialne przed Klientem za ustugi pobierania/badan dostarczane z zewnatrz.

10. Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

1. Laboratorium moze wykorzysta¢ wyniki Klienta np. do prac badawczych (walidacja/weryfikacja metody), chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

12. Tylko wyniki uzyskane metodami referencyjnymi lub metodami alternatywnymi o udokumentowanej petnej rownowazno$ci wynikow badania do metody referencyjnej (dotyczy obszaru regulowanego
prawnie) moga by¢ wykorzystywane do oceny zgodnosci.

13.  Daty wykonywania poszczegéInych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

14. Dla badanych probek, gdzie wynik koncowy jest suma oznaczanych sktadowych, w przypadku uzyskania wynikow ponizej granicy oznaczalnosci metody

dla poszczegdlnych parametréw, sumg stanowi suma granic oznaczalnosci poszczegdlnych sktadowych.

Ogolna liczba stron Sprawozdania:.2 .
Sprawozdanie sporzadzit: Slg ned by /

Rozdzielnik: Podpisano przez:
1. Zleceniodawca
2 .ala.
: Kierownik Laboratorium: @ Przemystaw Saucha
KONIEC GRUDZIADZKIE
‘WODOCIAGI
Date / Data: 2026-
09-22 14:39
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